
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

08  листопада 2021 року № 459 

 

 

 

Інструкція № 7 

про заходи пожежної безпеки  

в приміщеннях комп’ютерних класів 

 

1. Галузь застосування  

Ця інструкція поширюється на приміщення комп’ютерних класів 

університету і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них, 

визначає порядок дій у разі виникнення пожежі. Інструкція є обов’язковою 

для вивчення і виконання вимог всіма працівниками і відвідувачами, які 

перебувають у цих класах.  

 

2. Вимоги пожежної безпеки  

Забезпечення пожежної безпеки для комп’ютерних класів здійснюється 

відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин (наказ ДКУ з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 26.03.2010р. №65).  

Усі працівники під час прийняття на роботу та у процесі праці повинні 

бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки, проходити протипожежні 

інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки.  

Приміщення комп’ютерних класів мають бути обладнані системами 

протипожежного захисту.  

Автоматична пожежна сигналізація повинна бути завжди у ввімкненому, 

робочому стані.  

Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення 

приміщень комп’ютерних класів університету здійснюються тільки за 

наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на 

відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним 

результатом в органах державного пожежного нагляду.  

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб 

забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення 

(завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно 

утримувати вільними, нічим не захаращувати.  

У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід 

прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.  

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися 

тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій 

підприємств- виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, 
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вимикачів, розеток та інших електровиробів, слід негайно вимкнути їх та 

вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.  

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не 

менше 1 м від електрощитів і електрокабелів; 0,5 м від електросвітильників; 

0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від 

приладів центрального водяного опалення.  

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі 

працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими 

первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. Відстань 

від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування 

вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.  

У комп’ютерних класах не допускається:  

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні 

проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі 

знятими ковпаками (розсіювачами);  

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння; 

- курити, використовувати легкозаймисті рідини;  

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального 

дозволу;  

- вмикати електронагрівальні прилади;  

- залишати без нагляду електричну апаратуру, що використовується;  

- використовувати килими та доріжки із синтетичних матеріалів;  

- ставити на вікна глухі грати (в разі потреби встановлюються грати, що 

розкриваються зсередини).  

Відповідальний за пожежну безпеку ________________________після 

закінчення роботи зобов’язаний:                          (посада, ім’я, прізвище) 

- ретельно оглянути приміщення, робочі місця, переконатись у 

відсутності порушень, що можуть призвести до виникнення пожежі;  

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади (за винятком 

електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати 

цілодобово);  

- перевірити справність систем протипожежного захисту.  

 

3. Обов`язки та дії у разі виникнення пожежі  

Особа яка виявила пожежу чи її ознаки зобов’язана: 

- негайно голосно (багаторазово) сповістивши усіх присутніх про 

пожежу зупинивши заходи. «УВАГА ПОЖЕЖА, усім терміново звільнити 

приміщення!!!»; 

- негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальні служби  

телефонним викликом «112» чи «101», при цьому вказати адресу, кількість 

поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище. 

Продублювати повідомлення черговому по університету за тел.  (048) 

799-50-70, ОЦППП «Академія поліції» тел. (048) 709-50-45; 
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- оцінивши обстановку організувати (взяти участь в) безпечну евакуацію 

людей використовуючи для цього всі наявні сили і засоби для цього 

відчинити повністю створи дверей усіх евакуаційних виходів. У разі 

ускладнення видимості від продуктів горіння у коридорах вестибюлях, 

сходових клітках для евакуйованих голосом вказувати напрямок руху 

«ВИХІД ТУТ!!!».  

За можливості щільно зачинити вікна, вимкнути струмоприймачі та 

кондиціонування повітря (за винятком пристроїв проти димного захисту), 

здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі; 

- Оцінивши обстановку за спроможністю розпочати гасіння пожежі 

наявними первинними засобами пожежогасіння та евакуацію матеріальних 

цінностей.   

Гасіння (локалізація) пожежі первинними засобами пожежогасіння 

допускається на ранньому етапі виникнення пожежі, якщо немає загрози 

життю чи здоров’ю від небезпечних факторів пожежі; 

- прибулим за викликом оперативно-рятувальним службам надати 

всебічну допомогу в гасінні пожежі; 

- про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей повідомити 

посадову особу університету, що прибула за викликом першою на місце 

пожежі;  

__________________________________________________________ 
     (посада керівника структурного підрозділу)                    (підпис)    (ім’я, прізвище)  

 

 


